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Sehr geehrter Herr Brum,

wie besprochen mochte ich die wichtigsten Punkte der Abnahme des Hochster
Weihnachtsmarktes vom 30.11.2019 zusammenfassen.

Die Aufstellsituation im 6ffentlich Bereich entsprach den Angaben des Veranstalters.
Dies wurde im Vorfeld durch einen eingereichten Aufbauplan kenntlich gemacht.

Die Aufbausituation im Bereich des Hochster Schlosses konnte erst am Abnahmetag in
Augenschein genommen werden da im Vorfeld keine Aufbauplane eingereicht wurden.

Da der Bereich des Hochster Schlosses frei zugangliches Veranstaltungsgeléande war und keine
Unterscheidung des o6ffentlichen Bereiches zum angenommenen privaten Bereich ersichtlich war,
gilt dies als zusammenhangende, 6ffentlich zugangliche Veranstaltungsflache und sollte auch als
solche in die Vorplanung mit einflieRen.

Da fiir den Bereich des Hochster Schlosses ein aktuelles Sicherheitskonzept besteht, kann
dieses hierfur herangezogen werden.

Bei der Abnahme fiel auf, dass die Mehrzahl der vorhandenen Gasanlagen zum Kochen und
Heizen ( Heizstrahler) nicht dem Stand der Technik entsprachen.

Hierzu ist anzumerken, dass die vorhandenen Druckminder nicht der DGUV 79 und ASI 8.04
entsprachen sondern vornehmlich aus dem Haushaltsbereich stammten und keine
Gewerbezulassung besallen. Entsprechende Druckminderer mussten fur zukunftige
Veranstaltungen nachgerristet werden. Hier ein Beispiel:

. Quelle:www.amazon.de
Druckminderer mit integrierter Uberdrucksicherheitseinrichtung und Gewerbezulassung sind
online schon ab etwa 45.-€ zu haben.
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Ferner fehlten fal3t ganzlich nétige Schlauchbruchsicherungen bei Druckgasschlauchen von uber
40cm lange. Abca. 12.-€
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Quelle:www.amazon.de

An jedem Stand ist bei Abnahme ein geeigneter Feuerléscher entsprechend der DIN/EN 3
vorzuhalten.

Sollten Friteusen eingesetzt werden, muss zusatzlich ein Feuerldéscher der Brandklasse ,F*
vorhanden sein.

Sollten fur zukunftige Veranstaltung diese Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden, wird
von unserer Seite ein Betrieb des jeweiligen Standes nicht gestattet.

Fir Rickfragen stehe ich ihnen gerne zur Verfiigung

Mit freundlichen GriiRen

(Bernd Jantke)

Hauptbrandmeister

Branddirektion Frankfurt am Main
- Veranstaltungssicherheit -

Hausanschrift: FeuerwehrstraBe 1, 60435 Frankfurt am Main, RMV-Haltestelle GieBener StraBe
Hotline: (0 69) 212 -72 51 27 - auBerhalb der Geschdaftszeiten (0 69) 212 -7 00 00. Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de



